
I>

2X16 A

Γραμμή επιτοιχου κλιματιστικου 12.000 Btu/h  - AC4
Αγωγός ΝΥΥ 3Χ2.5 mm²

Σωλήν πλ. Φ20 mm

Αγωγός ΝΥΥ 3Χ2.5 mm²
2X16 A

Tc

L+N

L+N

Δ.Δ.Ε.4Χ40Α/30mA

Γραμμή επίτοιχου κλιματιστικου 18.000 Btu/h  - AC3
Σωλήν πλ. Φ20 mm

I>

Δ.Δ.Ε.4Χ40Α/30mA

Αγωγός ΝΥΥ 5Χ2.5 mm²
4X20 A

RST L+N Γραμμή κλιματιστικου τύπου κασέτας 55.000 Btu/h  - AC2
Σωλήν πλ. Φ25 mm

Υφιστάμενη Γραμμή 1a

Υφιστάμενη Γραμμή 2a

Υφιστάμενη Γραμμή 1b

Υφιστάμενη Γραμμή 2b

Υφιστάμενη Γραμμή 1c

Υφιστάμενη Γραμμή 3a

Υφιστάμενη Γραμμή 4a

Υφιστάμενη Γραμμή 5a

Υφιστάμενη Γραμμή 5c

Υφιστάμενη Γραμμή a

Υφιστάμενη Γραμμή b

Υφιστάμενη Γραμμή c

Ra

Ra

Tc

I>

2X25 A

Γραμμή κλιματιστικου τύπου κασέτας 36.000 Btu/h  - AC1
Αγωγός ΝΥΥ 3Χ4 mm²

Σωλήν πλ. Φ25 mm
Ra L+N

Δ.Δ.Ε.4Χ40Α/30mA

Υφιστάμενη Γραμμή 3b

Υφιστάμενη Γραμμή 4b

Υφιστάμενη Γραμμή 5b

Υφιστάμενη Γραμμή 2c

Υφιστάμενη Γραμμή 3c

Υφιστάμενη Γραμμή 4c

Sb

Sb

Sb

Tc

Tc

Tc

Tc

Sb

Ra

Tc

Ra

3X80 A Αγωγός ΝΥΥ (4X1Χ16 mm²) - Υφιστάμενη Παροχή3X63 A

Σωλήν Φ36 mm
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Εφεδρικη γραμμή 1

Εφεδρικη γραμμή 2


